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BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Bauhof + Wertstoffsammelzentrum Langkampfen - Werkstatt

Werkstatt / Lager Tischlerei  Achse G -
K

Krumerau

6336 Langkampfen

3157

2018

Langkampfen

83009

504 m

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche     310 m² charakteristische Länge 1,39

mittlerer U-Wert 0,34 W/m²K

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche Norm-Außentemperatur

Klimaregion

Kompaktheit (A/V)

Bauweise

  1.410 m³

  1.013 m²

0,72 1/m

-12,2 °C

NF

schwer

 30,3LEK

KENNZAHLEN

T

ERSTELLT

Ausstellungsdatum 19.02.2018 ErstellerIn

Unterschrift

Ingenieurbüro Weigand Max
Boden 18
6300 Wörgl

Sonstiges Gebäude
Datenblatt

Ingenieurbüro Weigand Max, Boden 18, 6300 Wörgl, 0664/1538680
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

EB01 FB EG Achse H - K gegen Erde <1,5 m 0,25 0,40 Ja

EB02 FB EG G - H gegen Erde <1,5 m 0,34 0,40 Ja

AW01 AW EG Beton 0,29 0,35 Ja

IW01 IW zu Garage 0,33 0,60 Ja

AW02 AW zu Lagerraum 0,24 0,35 Ja

IW02 IW zu Lagerraum 0,24 0,60 Ja

FD02 DE Achse H-K 0,20 0,20 Ja

AG01 DE Achse H-I 0,20 0,40 Ja

FD01 Flachdach 0,20 0,20 Ja

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

Sektionaltor (gegen Außenluft vertikal) 1,70 1,70 Ja

Sektionaltor (unverglaste Tür gegen Außenluft) 1,70 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal) 0,93 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 2 (T2) (gegen Außenluft vertikal) 0,88 1,70 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m²K] berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

Bauhof + Wertstoffsammelzentrum Langkampfen - Werkstatt
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EB01 FB EG Achse H - K gegen Erde <1,5 m
l d / lDickevon Innen nach Außen

Gussasphalt  0,0400  0,700  0,057
Perliteschüttung  0,0600  0,060  1,000

Bodenplatte  0,1500  2,300  0,065
XPS Dämmung 10 cm  0,1000  0,038  2,632

Dicke gesamt  0,3500 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,25

EB02 FB EG G - H gegen Erde <1,5 m
l d / lDickevon Innen nach Außen

Gussasphalt  0,0600  0,700  0,086

Bodenplatte  0,1500  2,300  0,065
XPS Dämmung 10 cm  0,1000  0,038  2,632

Dicke gesamt  0,3100 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,34

AW01 AW EG Beton
l d / lDickevon Innen nach Außen

Stahlbeton  0,1500  2,300  0,065
Lambdapor 031 (120mm)  0,1000  0,031  3,226

Spachtelung  0,0020  1,400  0,001
Silikatputz  0,0030  0,800  0,004

Dicke gesamt  0,2550 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,29

IW01 IW zu Garage
l d / lDickevon Innen nach Außen

Betonschale  0,0700  2,300  0,030
XPS Dämmung 10 cm  0,1000  0,038  2,632

Ortbeton  0,1600  1,500  0,107
Betonschale  0,0700  2,300  0,030

Dicke gesamt  0,4000 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,33

AW02 AW zu Lagerraum
l d / lDickevon Innen nach Außen

Silikatputz  0,0030  0,800  0,004

Spachtelung  0,0020  1,400  0,001
Lambdapor 031 (120mm)  0,1200  0,031  3,871

Beton  0,2400  2,300  0,104

Dicke gesamt  0,3650 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,24

IW02 IW zu Lagerraum
l d / lDickevon Innen nach Außen

Silikatputz  0,0030  0,800  0,004

Spachtelung  0,0020  1,400  0,001
Lambdapor 031 (120mm)  0,1200  0,031  3,871

Beton  0,2400  2,300  0,104

Dicke gesamt  0,3650 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,24

FD02 DE Achse H-K
l d / lDickevon Außen nach Innen

Betondecke  0,2400  2,300  0,104

steinothan 104 MV PUR-Dämmplatte 80-1...  0,1200  0,026  4,615
Dampfsperre/Folie  0,0001  0,230  0,000

OSB-Platte  0,0180  0,130  0,138

Dicke gesamt  0,3781 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,20
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AG01 DE Achse H-I
l d / lDickevon Außen nach Innen

Betondecke  0,2400  2,300  0,104
steinothan 104 MV PUR-Dämmplatte 80-1...  0,1200  0,026  4,615

Dampfsperre/Folie  0,0001  0,230  0,000
OSB-Platte  0,0180  0,130  0,138

Dicke gesamt  0,3781 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,20

FD01 Flachdach
l d / lDickevon Außen nach Innen

2 lagige Bitumenabdichtung  0,0060  0,170  0,035

Flachdachdämmung  0,1200  0,025  4,800
Dampfsperre/Folie  0,0001  0,230  0,000

Betondecke  0,2400  2,300  0,104

Dicke gesamt  0,3661 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,20

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
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Brutto-Geschoßfläche
Länge [m] Breite [m] BGF [m²] Anmerkung

    310,08m²

EG   86,056     1,000x     86,06=
EG  224,023     1,000x    224,02=

Brutto-Rauminhalt
Länge [m] Breite [m] Höhe [m] BRI [m³] Anmerkung

  1.410,12m³

EG   86,056     6,650    1,000x x    572,27=
EG  224,023     3,740    1,000x x    837,85=

Brutto-Lüftungsvolumen (BGF x 3)     930,24m³

EB01 - FB EG Achse H - K gegen Erde <1,5 m
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    224,02m²

   16,140    13,880x    224,02=

EB02 - FB EG G - H gegen Erde <1,5 m
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     86,06m²

    6,200    13,880x     86,06=

AW01 - AW EG Beton
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    203,19m²

N, G - H    6,200     6,450x     39,99=
N, H -K   16,140     3,740x     60,36=
S, G - H    6,200     6,850x     42,47=
S, H -K   16,140     3,740x     60,36=

abzüglich Fenster-/Türenflächen     82,130m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen    121,057m²

IW01 - IW zu Garage
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    144,21m²

W   13,880     6,650x     92,30=
O   13,880     3,740x     51,91=

AW02 - AW zu Lagerraum
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

     19,43m²

O    6,150     3,160x     19,43=

IW02 - IW zu Lagerraum
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

     26,44m²

O    7,730     3,420x     26,44=

FD02 - DE Achse H-K
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    199,50m²

  199,500     1,000x    199,50=
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AG01 - DE Achse H-I
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     24,52m²

   24,523     1,000x     24,52=

FD01 - Flachdach
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     86,06m²

    6,200    13,880x     86,06=
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs z amsc

 1,37 1,23  1,48   1,82 0,70 1,10 0,050Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,470,93

 2,60 1,48  2,18   3,23 0,70 1,10 0,050Prüfnormmaß Typ 2 (T2) - Fenstertür 0,470,88

  3,97

N

11,76 5,46  2,571  14,03 0,70 1,10 0,050AW01    12,42T1 5,46 x 2,57 0,47 0,75EG 1,00 0,000,89

 6,74 6,44  1,341   8,63 0,70 1,10 0,050AW01     8,08T1 6,44 x 1,34 0,47 0,75EG 1,00 0,000,94

 22,66     20,50    2  18,50

S

 4,32 4,00  5,401  21,60AW01    36,72Sektionaltor 0,62 0,75EG 1,00 0,001,70

 2,76 0,72  5,391   3,88 0,70 1,10 0,050AW01     3,78T1 0,72 x 5,39 0,47 0,75EG 1,00 0,000,98

 2,83 0,72  2,802   4,03 0,70 1,10 0,050AW01     3,94T1 0,72 x 2,80 0,47 0,75EG 1,00 0,000,98

 4,30 1,00  2,802   5,60 0,70 1,10 0,050AW01     5,13T2 1,00 x 2,80 0,47 0,75EG 1,00 0,000,92

 1,55 0,77  2,801   2,16 0,70 1,10 0,050AW01     2,07T1 0,77 x 2,80 0,47 0,75EG 1,00 0,000,96

 3,51  2,802  19,66AW01    33,42SektionaltorEG 1,70

 1,79 2,44  1,041   2,54 0,70 1,10 0,050AW01     2,54T1 2,44 x 1,04 0,47 0,75EG 1,00 0,001,00

 59,47     87,60   10  17,55

 82,13    108,10Summe    12  36,05

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

keine VerschattungAbminderungsfaktor 1,00 ...
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0,0900,090Typ 1 (T1) 0,090 0,090  25 Wärmedämmender Alu Rahmen

0,0900,090Typ 2 (T2) 0,090 0,090  19 Wärmedämmender Alu Rahmen

1 0,0900,0900,0900,72 x 5,39 0,090 0,090  29 Wärmedämmender Alu Rahmen

0,0900,0900,72 x 2,80 0,090 0,090  30 Wärmedämmender Alu Rahmen

0,0900,0901,00 x 2,80 0,090 0,090  23 Wärmedämmender Alu Rahmen

0,0900,0900,77 x 2,80 0,090 0,090  28 Wärmedämmender Alu Rahmen

0,0900,090 0,090 0,0902 25,46 x 2,57 0,090 0,090  16 Wärmedämmender Alu Rahmen

0,0900,090 0,090 0,0902 36,44 x 1,34 0,090 0,090  22 Wärmedämmender Alu Rahmen

0,0900,090 0,09022,44 x 1,04 0,090 0,090  30 Wärmedämmender Alu Rahmen

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Bauhof + Wertstoffsammelzentrum Langkampfen - Werkstatt

Rahmen
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Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2017,122702 REPFEN2H o1517 - Tirol             Projektnr. 865                19.02.2018 17:56 Seite 8

             Bearbeiter Hr. Ing Weigand Max

Ingenieurbüro Weigand Max, Boden 18, 6300 Wörgl, 0664/1538680


	Deckblatt
	Datenblatt
	Bauteil Anforderungen
	Bauteile
	Seite 3
	Seite 4

	Geometrieausdruck
	Seite 5
	Seite 6

	Fenster und Türen
	Rahmen

